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ANEXO 1.2: 

LISTADOS DE INSTALACIONES, SISTEMAS, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE BAJA TENSIÓN 
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TEATRO ESPAÑOL  

LISTADO DE CUADROS ELÉCTRICOS 
EDIFICIO CAMERINOS 

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

semisótano cuarto eléctrico general  general teatro 5 PANELES 

semisótano cuarto eléctrico general alumbrado fachada  
semisótano cuarto eléctrico general ventilación cuarto cuadros  

semisótano sala climatización climatiz sala máquinas 

2 paneles antiguas 
instalaciones-
eliminación spt18 

 
semisótano pasillo c2º sótano  

Semisótano Cuarto mantenimiento 
Cuadro maniobras agua 
caliente  

1ª pasillo c2º planta  
2ª pasillo c2º planta  
3ª pasillo c2º planta  
3ª lavandería c2º lavandería  

azotea junto a máquina clima Aermet c climatización edif camer 
1 panel + 1 panel 
anulado 

Azotea 

 
Trasera exterior cuarto 
montacargas 

C climatización general 
cubierta 3 paneles 

Azotea Nuevas utas clima cubierta  

azotea cuarto montacargas c2º montacargas  
               

EDIFICIO OFICINAS  

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

baja cuarto control-vigilancia c. general edif oficinas  
baja cuarto control-vigilancia c. red-grupo edif oficinas  
baja cuarto control-vigilancia c2º alumbrado  
baja cabina sala pequeña c2º planta  
baja cuarto dimmer sala pequeña c gral sala pqñ y dimmer  
baja sala pequeña c directos - 3 unidades  
sótano 2 cuarto grupo bombas PCI c. bombas pci 2 paneles 

sótano 2 cuarto dimmer c2º sótano2  
sótano 2 cuarto dimmer c. dimmer  
sótano 2 sala ensayos c. directos - 9 unidades  
sótano 1 cuarto climatización c maniobras climatización  
sótano 1 pasillo c2º planta  
1ª pasillo c2º planta  
2ª pasillo c2º planta  
2ª sala Andrea Dodorico (museo) c2º sala Andrea Dodorico  
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3ª pasillo c2º planta  
4ª pasillo c2º planta  

    
EDIFICIO PRINCIPAL 

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

sótano 2 contrafoso cuarto dimmers cuadros electr dimmers 4 paneles 

sótano 2 contrafoso  pasillos c. directos 1 unidad  
sótano 1 foso c. directos 4 unidad  
sótano 1 foso cuarto de maquinaria c2º cuarto maquinaria  
sótano 1 foso orquesta c. directos 1 unidad  
sótano 1 salón del rey c2º salón del rey cuarto al fondo sót 

baja escenario c. directos 4 unidad  
baja escenario chácena c. montacargas  
baja bar c2º bar  
baja taquilla c vitrinas fachada  
1ª salón del alcalde c dimmers  2 paneles 

2ª cabina sonido c2º cabina sonido  
2ª salón de té c. directos 1 unidad dentro del reloj 

2ª sala de los balcones (museo) c. directos 1 unidad  
2ª palcos proscenio par-impar c. directos 2 unidades  
2ª hombros escenario dcha-izq c. directos 2 unidades  
3ª palcos proscenio par-impar c. directos 2 unidades  
4ª hombros escenario dcha-izq c. directos 2 unidades  
4ª cuartos cañones luz par-impar c. directos 2 unidades  
4ª  pasillos palcos par-impar c. directos 2 unidades  
4ª cabina luces c2º cabina luces  
5ª sala de ensayos c2º sala  
5ª cuarto dimmer c dimmers   
5ª cuarto dimmer c2º fuerza-varios 2 paneles 

5ª  hombros escenario dcha-izq c. directos 2 unidades  
5ª hombros escenario dcha-izq c. maniobra telón RF  
6ª peine c. directos 2 unidades  

    
 

OTROS SISTEMAS Y EQUIPOS 

• Sistemas y Equipos de alumbrado de emergencias – todo el edificio 

• Sistemas y Equipos de balizamiento – todo el edificio 

• Mediciones de tomas de tierra 

• Revisión de Pararrayos – certificado homologado. 
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FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA 
VILLA 

LISTADO DE CUADROS ELÉCTRICOS 

    

    

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO 
OBSERVACI
ONES 

sótano 1 
exterior 

centro 
transformación cuadro general baja tensión  

sótano 1 
exterior 

centro 
transformación cuadro general alumbrado A-Q  

sótano 1 
exterior 

centro 
transformación cuadro general fuerza F-Q  

sótano 1 
exterior 

centro 
transformación 

Sistema de baterías de condensadores y filtro 
economizador de energía  

sótano  interior edificio cuadro equipos autónomos auditorio  
sótano  interior edificio cuadro alumbrado normal vestíbulo-exposición  
sótano  interior edificio cuadro alumbrado vestíbulo  
sótano  interior edificio cuadro fuerza enchufes hall teatro  
sótano  interior edificio cuadro proyectores calle  
sótano  interior edificio cuadro general emergencias grupo electrógeno  
sótano  interior edificio cuadro alumbrado emergencia vest expo  
sótano  interior edificio cuadro socorro vestíbulo teatro  
sótano  interior edificio cuadro montacargas  
sótano  interior edificio cuadro fuentes alimentación incendios  
sótano  interior edificio cuadro líneas dimmers cabina sala  
sótano  interior edificio cuadro ft sonido  
sótano  interior edificio cuadro cuarto seguridad  
sótano  interior edificio cuadro general sala 2  
sótano  interior edificio cuadro proyectores fachada  
sótano  interior edificio cuadro alumbrado normal y emerg sala 2  
sótano  interior edificio cuadro sonido sala 2  
sótano  interior edificio cuadro dimmers sala 2  
sótano  interior edificio cuadro cortinas aire sala 2  
sótano  interior edificio cuadro alumbrado escenario sala 2  
sótano  interior edificio cuadro dimmers sala 1  
sótano  interior edificio cuadro cabina sala 1  

sótano  interior edificio 
cuadro pilotos señalización escalones y puertas 
teatro  

sótano  interior edificio cuadro sonido sala 1  
sótano  interior edificio cuadro mesa cabina sala 1  
sótano  interior edificio cuadro planta alta  camerinos  
sótano  interior edificio cuadro general cabina dimmer sala 1- escenario  
sótano  interior edificio cuadro pilotos señalización pasillos y escaleras  
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sótano  interior edificio cuadro sonido sala 1  
sótano  interior edificio cuadro planta media camerinos  
sótano  interior edificio cuadro cortinas - enchufes escenario  
sótano  interior edificio cuadro auxiliar escenario nº1  
sótano  interior edificio cuadro auxiliar escenario nº2  
sótano  interior edificio cuadro aseos planta escenario  
sótano  interior edificio cuadro planta baja camerinos  
sótano  interior edificio cuadro alumbrado zona talleres-almacenes  
sótano  interior edificio cuadro fuerza zona talleres-almacenes  
sótano  interior edificio cuadro general sala exposiciones  
sótano  interior edificio cuadro general perimetrales exposición  
sótano  interior edificio cuadros perimetrales izda-dcha sala exposiciones  
sótano  interior edificio cuadro sala documentación teatral  
sótano  interior edificio cuadro salidas grupo electrógeno  
sótano  interior edificio cuadro aire goya  
sótano  interior edificio cuadro aire jorge juan  
sótano  interior edificio cuadro bombas pci  
sótano  interior edificio cuadro antiguas oficinas  
sótano  interior edificio cuadro ordenadores  
sótano  interior edificio cuadro pilotos señalización escaleras exposición  
sótano  interior edificio cuadros de directos - varios  

    
OTROS SISTEMAS Y EQUIPOS FGCCV   

• equipos de rectificador/baterías (SAIS) para  emergencias : 

o  1 ud – marca AEG – modelo – MOS 110VDC 5 A – batería 90x 

KBM34  

o 2 ud – marca AEG – modelo – MOS 24VDC 10 A – batería 20x 

KBM34  

La revisión y certificación de estos equipos rectificador/baterías está 

incluido obligatoriamente en la revisión de baja tensión del FGCCV. 

• Sistemas y Equipos de alumbrado de emergencias – todo el edificio 

• Sistemas y Equipos de balizamiento – todo el edificio 

• Mediciones de tomas de tierra 

. 
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TEATRO CIRCO PRICE 

LISTADO DE CUADROS ELÉCTRICOS 

EDIFICIO A EXPOSICIONES 

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

CUBIERTA 

CUARTO ASCENSOR ASCENSORES 1 

CLIMATIZADOR  CL-E 
CLIMATIZACIÓN 1 

CONTROL SAUTER 1 

2º 
VESTIBULO GRADA 2º ALUM CARRILES EXPO 2 + UUVV + CARTEL FACHADA  1 

SALA MALABAR LADO 
MONTACARGAS CUADRO FUERZA 32A 1 

1º 

SALA TRAPECIO JUNTO 
ESCALERA MADERA CUADRO FUERZA 32A 1 

SALA ANEXA SIN BAÑO 2º ALUM CARRILES EXPO 1 + UUVV + RÓTULO FACHADA  1 

BAJA 

FRENTE A ROPEROS PRINCIPAL EDIFICIO ALUMB + UUVV 1 

  CCTV / TAQUILLA / SERVIDORES E.COM 1 

  CAFETERIA / CORTINAS AIRE CAF-TAQ-TIENDA 1 

CAFETERIA COCINA 2º ALUMB + UUVV 1 

CAFETERIA / BARRA 2º ALUMB + UUVV 1 

CAFETERIA / TERRAZA CUADRO FUERZA 32A   

TIENDA 2º TIENDA  ALUMBRADO VESTIBULO TAQUILLA 1 

EDIFICIO B CIRCO 

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

LINTERNA  BAJO EXUTORIOS CUADRO FUERZA 32A 1 

CUBIERTA ACCESO CUBIERTA CLIMATIZACION CL-AP + CONTROL SAUTER 2 PANELES 

3º 

VESTIBULO  2º ALUMB + UUVV 1 

CUARTO DIMMERS 2º ALUMB + UUVV + LUZ TRABAJO LINTERNA 1 

CUARTO ETAPAS 2º ALUMB + UUVV  1 

INTERIOR PARRILLA TECNICA CUADRO FUERZA 32A 1 

  CUADRO FUERZA 32A   

1º 
CABINA SONIDO CUADRO FUERZA 32A 1 

CABINA SONIDO CUADRO FUERZA 32A 1 

BAJA 

CORTINA MOTORIZADA PRINCIPAL EDIFICIO 1 

DEAMBULATORIO PAR CUADRO FUERZA 32A 1 

DEAMBULATORIO IMPAR CUADRO FUERZA 32A 1 

CORTINA ALIMENTACION CC FUEGOS CL-AR PISTA 1 

BARRA B CUADRO FUERZA 32A 2 

BARRA A CUADRO FUERZA 32A 1 

BARRA C CUADRO FUERZA 32A 1 

BARRA D CUADRO FUERZA 32A 1 

BAJO TRIBUNA C CUADRO FUERZA 32A 1 

BAJO TRIBUNA D CUADRO FUERZA 32A 1 
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EDIFICIO C TRASESCENA 

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

CUBIERTA 

PASILLO ACCESO SALA 
CALDERAS GENERAL CLIMATIZACIÓN 3 PANELES 

  GENERAL CONTROL  CLIMA SAUTER 2 PANELES 

GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO 1 

2º 
JUNTO A PUERTA ASCENSOR ASCENSORES 1 

PASILLO VESTIBULO 2º ALUMB + UUVV 1 

1º PASILLO CAM 1 Y 2 2º ALUMB + UUVV 1 

BAJA 

JUNTO A ASEO PRINCIPAL EDIFICIO / SALA PARISH 1 1 

JUNTO A PLATAFORMAS 
ESCENA HOBR FRL 

2º ALUMB + UUVV + LUZ TRABAJO PISTA + EMRG TRASESCENA PISTA 1 

CUADRO GENERAL COMPAÑIAS 1 

REGIDURIA 

PORTONES RF PISTA 1 

CORTINAS HOMBRO PARES 1 

CORTINAS HOMBRO IMPARES 1 

CONTROL VARAS 1 

2º ALUMB + UUVV 1 

FUERZA 32A 1 

CORTINA  ACCESO SALA PARISH 
0 FUERZA 32A 1 

SEMISÓTANO 
1 

SALA CENTRO 
TRANSFORMACION CENTRO DE TRASBFORMACION 

2 TRAFOS 
1000kVA 

SALA CUADROS GENERALES Y 
BBCC GENERAL TEATRO 5 PANELES 

PASILLO VESTUARIOS 2º ALUMB + UUVV 1 

SEMISÓTANO 
2 

PASILLO  2º ALUMB + UUVV 1 

GPCI CUADRO GPCI 1 

CUARTO MONTACARGAS ASCENSORES 1 

EDIFICIO D OFICINAS 

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

CUBIERTA 
DCHA CUARTO ASCENSOR ASCENSOR 2 PANELES 

CUBIERTA 
IZDA ENTRANDOP A LA DERECHA CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN PARKING Y OFICINA P2 2 PANELES 

2ª 
VESTIBULO ASEO OFICINA 
DCHA 2º ALUMB + UUVV 1 

1ª 
VESTIBULO ASEO OFICINA 
DCHA 2º ALUMB + UUVV 1 

BAJA VESTIBULO JUNTO A ASEO 

PRINCIPAL EDIFICIO / LINEA RITTING 
CENTRALITA /SERVIDORES 1 

2º CAJAS ACKERMAN OFICINAS 1 

CUADRO FUERZA 32 A 1 

  CUADRO CORTINAS DE AIRE VESTÍBULO PRINCIPAL  1 

SÓTANO 1 

CUARTO SERVIDORES 
ALIMENTACIÓN SERVIDORES 1 

2º ALUMB + UUVV 1 

JUNTO A CUARTO COMITÉ DE 
EMPRESA 2º ALUMB + UUVV / CLIMATIZACION COMITÉ 1 

SÓTANO 2 DEPÓSITOS AFS CUADRO GRUPO PRESION AFS 1 
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EDIFICIO E TALLERES Y DÁRSENA 

PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

SÓTANO 1 

CUARTO DIMMERS PRINCIPAL CUADROS FUERZA 1 

  EXTERIOR / TALLERES 1 

DÁRSENA CUADRO FUERZA 32 A 2 

SALA DE PLATAFORMAS 

CUADRO MANIOBRAS PLATAFORMAS THYSSEN 4 PANELES 

CUADRO PRINCIPAL TALLERES 1 

2º ALUMBRADO PLATAFORMAS Y FOSO 1 

ALMACÉN 4     

MAQUINARIA CUADRO FUERZA 32 A 2 

ILUMINCION Y SONIDO CUADRO FUERZA 32 A 2 

SASTRERIA CUADRO FUERZA 32 A 2 

MANTENIMIENTO CUADRO FUERZA 32 A 1 

SALA DE ENSAYO CUADRO FUERZA 32 A 1 

PASILLO SALA DE ENSAYO 2º ALUMB + UUVV talleres + BARRA CAFETERIA 1 

CUARTO ASCENSOR 
MONTACARGAS ASCENSOR 1 

ALMACÉN 4 / CUARTO CLAR-1 CUADRO CLIMATIZACIÓN CL PISTA 4 PANELES 

EDIFICIO F  C/OFICIOS 
PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

BAJA EXTERIOR CALLE FUERZA 32A 8 CUADROS 

    

    

EDIFICIO P  PARKING 
PLANTA UBICACIÓN TIPO CUADRO OBSERVACIONES 

S2 GARITA ACCESO RAMPA 

PRINCIPAL 1 

EXTRACTORES CO 1 

CONTROL EXTRACCION SAUTER 1 

    

    
    
 

OTROS SISTEMAS Y EQUIPOS 

• Sistemas y Equipos de alumbrado de emergencias – todo el edificio 

• Sistemas y Equipos de balizamiento – todo el edificio 

• Mediciones de tomas de tierra 

• Revisión de Pararrayos – certificado homologado. 


